
Richtung
Drolshagen

Gasreglerstation

Eingangsdruck 7,0 bar
Ausgangsdruck ND 50 mbar D

NN 434,0m

Gasreglerstation

Eingangsdruck 7,0 bar
Ausgangsdruck MD 300 mbar D
Ausgangsdruck ND 50 mbar D

NN 331,0

Gasreglerstation

Eingangsdruck 7,0 bar
Ausgangsdruck MD 300 mbar D
Ausgangsdruck ND 50 mbar D

NN 316,5

Gasreglerstation

Eingangsdruck 7,0 bar
Meßdruckschiene 3 bar

Ausgangsdruck MD 300 mbar D
Ausgangsdruck ND 50 mbar D

NN 328,8

Gasreglerstation

Eingangsdruck 7,0 bar
Ausgangsdruck MD 300 mbar D
Ausgangsdruck ND 50 mbar D

NN 346,0m

"Bergstraße"

"Felmicke"

Olpe-

Dahl / Friedrichsthal

Olpe-Saßmicke

Olpe-

Altenkleusheim

Olpe-Rhode

Olpe

7 bar RWE DN 200

300 mbar BIGGE Energie

500 mbar BIGGE Energie

50 mbar BIGGE Energie

20 - 52 bar RWE DN 300

RWE DN 150

20 - 52 bar RWE DN 200

Stationen der BIGGE Energie

Olpe-

Stachelau

Olpe-Osterseifen

Fremdstationen

7 bar Ruhrgasleitung

Olpe-

Rüblinghausen

Olpe-

Lütringhausen

Gasversorgung im Bereich Olpe
- Schemakarte -

Olpe-

Hüppcherhammer

Stand: 12/2015

Bratzkopf

Kimicker Berg

Eichhardt

Hatzenberg

Imberg

Günse

Finkenhagen

Bibicker Hagen

"Rhode"

"Westfälische Str."

"Im Dohm"

Gasreglerstation

Eingangsdruck 7,0 bar (Meßdruck)
Ausgangsdruck MD 500 mbar D
Ausgangsdruck ND 50 mbar D

NN 314,2

Gasreglerstation

Eingangsdruck 7,0 bar
Ausgangsdruck ND 50 mbar D

Messung in Ausgangsdruck
Doppelschienig = D

NN 410,0

Gasreglerschränke

NN ca. 323m

NN ca. 324m
Eingangsdruck MD 500 mbar
Ausgangsdruck ND 50 mbar

Gasreglerschrank

Eingangsdruck MD 500 mbar
Ausgangsdruck ND 50 mbar

NN ca. 317m

Gasreglerstation

Eingangsdruck 20 - 52 bar
Ausgangsdruck MD 500 mbar E

Einschienig E
Ausgangsdruck = Meßdruck

NN 330,0m

"Altenkleusheim"

"Saßmicke Hammer"

"Friedrichthaler Str."

"Rüblinghausen"

"In der Trift"

"Saßmicke"

A 45


